
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מינואר-2004, מצ"ב דו"ח רבעוני מרוכז לחודשים 
אפריל-יוני 2023 לגבי איכות המים ברשת האספקה בחלוקה לפי נקודות הדיגום של היישוב.

דו"ח איכות מי השתיה 
רבעון שני | אפריל-יוני 2023

עפ"י תקנות בריאות העם (איכותם של מי שתייה) סעיף 2 - בדיקה חריגה הינה בדיקה שנמצא בה חיידק   
קוליפורם צואתי או מעל 1 חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מים.

המיקרוביאלית  הבדיקה  מגמר  שעות   24 תוך  שנערכה  חוזרת  בבדיקה  אם  בתקנות,  2א  סעיף  עפ"י   
החריגה, לא נתגלו חיידקים כנ"ל, המים ראויים לשמש כמי שתייה (והבדיקה נחשבת תקינה).

ברשת המחשבים של משרד הבריאות נשמרות תוצאות מפורטות של כל הבדיקות מהן הורכב הדו"ח   
המסכם. עפ"י דרישה ניתן להפיק דוחות מפורטים של בדיקות אלו.

בברכה,

אלי מדו, מנהל אגף תפעול וביטחון מים

זכרון יעקב רמת ישי ק. טבעון יקנעם
מס'  מס'  מס'  מס'  מס'  מס'  מס'  מס'  הגורם הנבדק

בדיקות בדיקות בדיקות בדיקות בדיקות בדיקות בדיקות בדיקות 
תקינות תקינות תקינות תקינות

63 63 27 27 48 48 66 66 מיקרוביאלית

63 63 27 27 48 48 66 66 כלור נותר

63 63 27 27 48 48 66 66 עכירות

1 1 2 2 6 6 1 1 ברומופורם

1 1 2 2 6 6 1 1 ברומודיכלורומתן

1 1 2 2 6 6 1 1 דיברומוכלורומתן

1 1 2 2 6 6 1 1 טריהלומטאנים

1 1 2 2 6 6 1 1 כלורופורם

0 0 1 1 1 1 1 1 פלואוריד

0 0 0 0 1 1 8 8 מתכות

100% 100% 100% 100% סה"כ תקינות

או חייגו: 1-800-800-223
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